
N п\п Наименование 
газораспредели
тельной сети

Зона входа в 
газораспределт
ельную сеть

Зона выхода из 
газораспредел
ительной сети

Перечень 
технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) 

к 
газораспределител

ьной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок 
выполнения 

технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) 

к 
газораспределите

льной сети и 
регламент их 
выполнения

Перечень 
технических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 
газораспределитель

ной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок выполнения 
технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительно
й сети и регламент их 

выполнения

Перечень иных 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 
газораспределительн
ой сети и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения 
иных мероприятий, 

связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительно
й сети и регламент их 

выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Митюшин А.А. 
ул.др.Народов 
д.119/2 г.Ливны 

магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

2
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ИП Сапрыкина 
Н.В. 

Ул.Железнодо
рожная д.10в 

г.Ливны 
производствен
ный корпус

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

Информация

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к 
газораспределительным сетям за 4 квартал



3
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Шебанова О.А. 
ул.Кирова 

д.67/41 г.Ливны 
магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

4
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Евдокимов Е.А. 
ул.Фрунзе 
д.182-б 
помещ.2 
г.Ливны 
магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

4
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ООО "Лидер" 
Ливенский 
район 

д.Мальцево 
ул.Мальцевска
я д.7 магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь



5
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС
ООО "Птичий 

дворик" 
убойный цех

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

6
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Черных В.П. 
мед.центр 

ул.Октябрьская
,52-б г.Ливны

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

7
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Зубцова Ю.А. 
ул.Селитренни

кова д.5 
г.Ливны 

административ
ное здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь



8
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Администрация 
Никольского 
с/поселения 
Ливенский 
район 

с.икольское 
ул.Советская 

д.1 
административ
ное здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

9
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

10
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь



11
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС

ИП Булгаков 
В.В. Ул.Ленина 
д. п.Долгое 
нежилое 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

12
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС

Администрация 
Успенского 
с/поселения 
Должанский 
район д.Выгон 
ул.Центральна
я д.12 нежилое 
помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

13
Газовые сети 
Колпнянского 

района

Колпнянская 
ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь



14
Газовые сети 
Ливенского 

района

Сергеевская 
АГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

15
Газовые сети 
Ливенского 

района

Сергеевская 
АГРС

Администрация 
Козьминского 
с/поселения 
Ливенский 
район 

с.Козьминское 
административ
ное здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

16
Газовые сети 
Ливенского 

района

Сергеевская 
АГРС

МБСКУ СДК 
н.п.Козьминско
е Ливенский 

район 
административ
ное здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь



17
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

18
Газовые сети 
Колпнянского 

района

Колпнянская 
ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

19
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ООО "Вереск" 
ул.М.Горького 
д.24 пом.2  
г.Ливны 
магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь



20
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Ретинский И.Н. 
пер.Железнодо
рожный д.10а 
складское 
здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

21
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ООО "Птичий 
дворик" 

п.Набережный 
Ливенский 
район гараж

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

22
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ИП Цепляева 
И.А. ул.К-

Маркса д.145а 
г.Ливны 

мастерская 
бытовых услуг

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь



23
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Агаркова Т.С. 
Ул.М.Горького 
д.27а г.Ливны 

пекарня

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

24
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

25
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Аникеева О.В. 
ул.Октябрьская 
д.13 г.Ливны  
нежилое 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь



26
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Загуменнова 
С.И. 

ул.Фрунзе,2-б 
г.Ливны 
нежилое 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

27
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ЗАО 
"Автоцентр-

ЗИЛ" 
ул.Гайдара,2в 

г.Ливны 
административ

ное и 
производствен
ное помещения

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

28
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

Степанова Л.А. 
ул.Денисова 
д.15/5 г.Ливны 

нежилое 
помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь



29
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

30
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

31
Газовые сети 
Колпнянского 

района

Колпнянская 
ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь



52
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС Синютин О.А.

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

53
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС
ООО 

"Промсервис"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

54
Газовые сети 
Новосильского 

района

Новосильская 
ГРС

ПО "Новосиль"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь



55
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

56
Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

октябрь

57
Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС

Мельникова 
Г.А.

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь



58
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС ООО "Сириус"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

59
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС
ЗАО МК 

"Сталькрон"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

60
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС ИП Бобров

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь



61
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС
Администрация 

Мценского 
района

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

62
Газовые сети 
Мценского 
района

Отрадинская 
ГРС

Администрация 
Мценского 
района

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

63
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС

ОАО 
"Мценский 
литейный 
завод"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь



64
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС
ООО "Мясная 
компания"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

65
Газовые сети 
Болховского 

района
Татинки ГРС

ООО "Эко 
Продукт"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

66
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь



67
Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

68
Газовые сети 
Корсаковского 

района

Архангельская 
ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

ноябрь

69
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС
ООО 

"Лыковская 
ГЭС"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь



70
Газовые сети 
Мценского 
района

Отрадинская 
ГРС

Администрация 
Башкатовского 

с/п

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

71
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

72
Газовые сети 
Мценского 
района

Отрадинская 
ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь



73
Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь

74
Газовые сети 
Болховского 

района

Однолуцуая 
ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.     
2. Подготовка 
инструментов, 
оборудования.     
3 Выполнение 

работ по 
присоединению.    

4. Проверка 
качества работ по 
присоединению.

1 Подготовка 
эксплуатационно-

технической 
документации.  2 

Подготовка 
оборудования 
(механизмов, 
инструмента, 
приборов и 

приспособ-лений) 
для выполнения 

работ. 3 
Подготовка места 
проведения работ. 

4 Проведение с 
работниками 
инструктажа по 

мерам 
безопасности. 5 
Выдача средств 
индивидуальной 

защиты и 
газоанализаторов 
работникам. 6 
Проверка 

выполнения 
подготовительных 

работ. 7 
Выполнение 

работ. 8.Проверка 
выполнения 
производства 

1. Подготовка к 
производству работ. 

2 Работы по 
присоединению. 3  
Работы по пуску 

газа.

1 Технический осмотр 
места производства 
работ. 2 Отключение 
электрохимзащиты. 3 

Контрольная 
опрессовка ГВД, ГНД, 
ГРПШ . 4 Выполнение 

врезки вновь 
построенного 

газопровода ГВД ф    
мм п/э к  

существующему 
газопроводу Ф    мм 
ст. 5 Продувка газом  
ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 
Настройка газового 
оборудования ГРПШ. 

7 Проверка на 
герметичность всех 

резьбовых и 
фланцевых 

соединений. 8 
Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотреб-ления. 2 
Предупреждение 

потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
га-зопотребления. 

1 Предупреждение 
потребителей газа о 

нарушение 
нормального режима 
газопотребления 

телефонограммами за 
сутки. 2 

Предупреждение 
потребителей газа о 
восстановлении 

нормального режима 
газопотребления 

телнфонограммами в 
течении трех часов 
после производства 

работ . 

декабрь


